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RAPPORT D’ANALYSE

Recherche de Legionella dans échantillons d’eau

Dudelange, le 22.12.2021

N° Ré'::rzsce Lieu de Prélevement T?:E)p ' G,::jnTeésr?;;f:?L) Identification

1 |Ll21 1288 f\i';}f(;“;;;z” sportif 6 0 Pas détecté de Legionella
2 |21 1289 f\::';’;g_z"lazism relais Schoenberg 58 0 Pas détecté de Legionella
3 |21 1290 222"_2‘0:%2“‘3‘ = g Pas détecté de Legionella
4 |21 1291 iéPKgg'éEl"il‘ cisk 62 o Pas détecté de Legionella
5 121 1292 ilél:_l;%LG'l:l—oTaison relais 6l 0 Pas détecté de Legionella
6 |21 1293 QSPS_PZZLGT_;OZBHG Pompiers 7 0 Pas détecté de Legionella

Remarque(s): néant

Remarque(s): néant

. M. PERRIN

sp. de service

Dr. med. A. MZABI

Resp. adj. de service

La reproduction de ce rapport ne peut &tre autorisée que sous sa forme initiale en accord avec la Division de Bactériologie-Mycologie-Antibiorésistance-Hygiéne Hospitaliére.

Les résultats de ce rapport ne concernent que les objets soumis a I'essai.
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